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	1.
	Noteikumu konsolidētā versija
 Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi
	Priekšlikums
Lūdzam noteikumos sakārtot terminoloģiju, visur vārdus “piekārtie kabeļi” aizstājot ar vārdu
“gaisvadi”.
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Cunskis (LLPA)

	2.
	Noteikumu konsolidētā versija
6.13. pirmās grupas inženierbūves nojaukšanai, izņemot gadījumu, ja zem tās atrodas elektroenerģijas pārvades vai sadales gaisvadu līnija vai tai ir piešķirts kadastra apzīmējums, vai elektronisko sakaru iekārtu konteineru nojaukšanai.
	Priekšlikums
un par 1.5.
izteikt 6.21. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.21. gaisvadu elektronisko sakaru līniju nojaukšanai, ja zem tās atrodas elektroenerģijas pārvades vai sadales gaisvadu līnija, vai pirmās grupas inženierbūves nojaukšanai, ja tai ir piešķirts kadastra apzīmējums;";


Priekšlikums:
Lūgums precizēt,  vai normās minētajos gadījumos ir paredzēta divu vai vairāku gaisvadu līniju krustošanās.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka gaisvadi bieži atrodas virs vai ir piestiprināti pie inženierbūvēm, piemēram, kontaktbalstiem.

Līdz ar to izsakām priekšlikumu, papildināt normu, nosakot, ka tā attiecas arī uz gadījumiem, kad zem gaisvadu elektronisko sakaru līnijas atrodas stabs (kontakttīklu vai apgaismojuma).
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Cunskis (LLPA)



