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	1.
	Noteikumu (grozījumu) projekts
1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.) šādus grozījumus:
	Priekšlikums
Noteikumu projekta 1.4. apakšpunkts paredz papildināt būvnormatīvu ar 11.1 punktu, kas noteic, ka optiskās šķiedras infrastruktūras instalācijas laikā minimālais rādiuss mikrocaurulēm Rmin = 30 × OD, mikrokabelim Rmin = 50 × OD, izvelkamo šķiedru kabelim Rmin = 20 × OD un iekštelpu kabeļiem Rmin = 20 × OD.
Lūdzam ietvert noteikumu projektā vai anotācijā skaidrojumu, ka OD ir mikrocaurules vai kabeļa ārējais diametrs.
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